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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO. 
 
La norma ISO 3382 especifica los métodos de medida de varios parámetros acústicos. 
La primera parte de la norma, llamada ISO 3382-1:2009 se centra en las salas de 
espectáculos, mientras la segunda parte (anterior a la primera), denominada ISO 3382-
1:2008, se ocupa de la medición de tiempos de reverberación en recintos ordinarios. 
Ambas, junto con la parte 3 dedicada a oficinas, anulan y sustituyen a la norma UNE-
EN ISO 3382:2001. 
El propósito de la norma es describir el campo de aplicación, el procedimiento, las 
condiciones de medición, la instrumentación requerida y el método para evaluar con 
corrección  los datos y presentar el informe de ensayo. Está enfocada a la aplicación de 
las técnicas de medición numéricas modernas y a la evaluación de los parámetros 
acústicos de los recintos a partir de las respuestas impulsivas. 
Por otro lado Odeon es un Software diseñado para  simular la acústica interior de los 
edificios y recintos. El cálculo se realiza a partir de la geometría y de las características 
de las superficies. Cuenta con las posibilidades siguientes entre sus funciones. 
 
- Modelización a partir de la edición de los parámetros de la sala. 
- Permite importar datos de CAD. 
- Verificación del modelo y selección flexible de emisores, receptores y materiales. 
- Resultados visuales: reflectogramas, caminos de reflexión en 3D, mapas 3D. 
- Posibilidad de auralización. 
 
 
El objeto del proyecto será construir un modelo virtual en Odeon similar al auditorio 
del Conservatorio Superior de Música de Pamplona, de nueva construcción  
(inaugurado el curso 2011-2012) situado en la zona de Mendebaldea (Pamplona), con 
capacidad para 375 personas, del cual se conoce la caracterización acústica 
previamente realizada en otro proyecto; y debido a ello se conocen los datos de las 
diferentes medidas acústicas in situ. Con los datos de la caracterización se dotó al 
modelo virtual de las características de absorción que se deba y se intentó ajustar el 
modelo lo más posible a la realidad. Para ajustarlo se dotará al modelo con una malla 
de receptores con un número y distribución igual al de las butacas del auditorio. Para 
finalizar el objeto último del proyecto consiste en determinar que parámetros 
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acústicos son más determinantes en una simulación de Odeon y cuál es la relevancia 
de los coeficientes de absorción y reflexión de los materiales para la simulación final. 
Para llevar a cabo este ajuste se empleará una herramienta programada con matlab, 
que permite comparar mallas de receptores con los valores de los diferentes 
parámetros acústicos marcados por la ISO (se explica con más precisión en el capítulo 
3 de la presente memoria). 
Según la ISO 3382, para hacer una correcta caracterización de este auditorio, se 
necesitan al menos 6 posiciones de micrófono diferentes y 2 posiciones de fuente 
acústica, para el caso del T30, (para el resto de parámetros son necesarias tres). Para 
estudiar el objeto del proyecto se cuenta con las medidas de los parámetros acústicos 
monoaurales (EDT, T30, C80, D50, Jlf ) para cada butaca, es decir, 375 posiciones de 
micrófono y además 2 posiciones de fuente. Las simulaciones de Odeon se harán para 
cada posición de fuente y se recogerán los datos de las medidas de los diferentes 
parámetros acústicos para las 375 posiciones de micrófono. Todo esto se explica con 
mayor detalle en los diferentes capítulos de la memoria. 
 
La memoria está dividida en cinco partes. Una primera a modo de introducción. A 
continuación se detallan las características del auditorio, donde se describe el lugar en 
donde se realizaron las medidas y el cual se emplea en la simulación; además de 
detallar planos, materiales y localización del mismo. Esta última parte se denomina 
Características del Auditorio y constituye el segundo capítulo de la presente memoria. 
El tercer capítulo, denominado Método experimental, versa sobre las técnicas 
empleadas para el desarrollo de las medidas in situ, los requisitos impuestos por la 
norma ISO que se deben cumplir, fundamentos teóricos sobre los parámetros 
analizados, así como del procedimiento empleado en las simulaciones. Tanto de las 
distancias a las que se colocan micrófonos y fuentes como de su distribución, además 
de los diferentes coeficientes de absorción y reflexión con los que se dota a los 
distintos materiales del modelo virtual para ajustarlo;  y la herramienta de 
comparación usada  para analizar los resultados. 
El cuarto capítulo se denomina Análisis de resultados, este es el capítulo que contiene 
el grueso del proyecto. En él se destacan los diferentes resultados de la comparación 
entre las medidas in situ y las simuladas para los parámetros acústicos expuestos 
aportando tablas y gráficas para reforzar los resultados. Así como se realiza un análisis 
de estos. 
El quinto capítulo engloba las conclusiones obtenidas del análisis llevado a cabo en el 
apartado anterior, se denomina Conclusiones. 
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Por último el capítulo siguiente contiene los Anexos diferentes que se consideran 
necesarios para el refuerzo de los distintos capítulos de la memoria. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL AUDITORIO. 
 
En este apartado se describe cómo es y donde se sitúa el Auditorio objeto de este 
proyecto. Además se detallan las dimensiones del mismo así como los diferentes 
materiales empleados en su construcción. 
 
2.1 Situación y datos generales. 
La sala a ajustar es el Auditorio Fernando Remacha, situado en el paseo Pérez Goyena 
número 1 de Pamplona, Navarra. Se puede ver la localización en el siguiente mapa, en 
el punto rojo: 
 
Figura 2.1. Plano parcial de Pamplona (el punto rojo señala la localización del auditorio). 
 
 El conservatorio consta de las siguientes características arquitectónicas: 
Cuenta con capacidad para albergar a 375 espectadores y un volumen de 4144	. En 
las siguientes figuras se muestra el alzado, la planta y el perfil del mismo, y  a 
continuación de éstas se describen sus dimensiones. 
ANÁLISIS ESPACIAL DEL PROCESO DE AJUSTE ENTRE  
VALORES MEDIDOS Y SIMULADOS DE PARÁMETROS 
 ACÚSTICOS EN RECINTOS.                                                                                                                                                                                                     EDUARDO PARDO ERCILA 
  
9 
 
 
                              Figura 2.2. Alzado del auditorio.      Figura 2.3. Planta del auditorio. 
 
 
Figura 2.4. Perfil del auditorio. 
 
Las figuras 2.2, 2.3 y 2.4 muestran los planos del auditorio sin acotar, a continuación se 
describen las dimensiones del recinto en cuestión, pero si el lector no encuentra 
alguna de las medidas en la descripción, tiene a su disposición el modelo 3D en    
Sketch Up para comprobar dicha medida (Ver CD anexo). 
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Figura 2.5. Vista 3D del auditorio. 
 
En los siguiente apartados se pasa a describir por un lado, las dimensiones de la sala, y 
por otro los diferentes materiales que la conforman. 
 
2.2 DIMENSIONES. 
 
El auditorio se divide en dos partes muy diferenciadas. El escenario y la zona de 
audiencia, las cuales se describen a continuación de manera separada y clara: 
 
2.2.1 Escenario. 
 
El escenario es en forma de abanico, de forma que  las paredes de éste se abren hacia 
la audiencia. Sus medidas son: 
Anchura en el fondo: 11,9m. 
Anchura máxima: 13m. 
 
El techo del escenario se va abriendo hacia el público también y consta de las 
siguientes dimensiones: 
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Distancia  al techo en el fondo: 5,6m. 
Distancia máxima al techo: 9m. 
En sus laterales dispone de unos escalones de un total de 2m de longitud, con 
peldaños de 10cm cada uno, que presentan una anchura de 1,7m. 
La altura del escenario respecto a la zona de audiencia es de 1m. 
 
2.2.2 Audiencia. 
 
La audiencia consta de dos zonas diferenciadas: La platea, que es la zona más grande y 
consta de 273 butacas, y el palco con 102 butacas; estando ambas zonas inclinadas 
como se puede ver en la siguiente imagen. (Figura 2.6). 
 
Figura 2.6 Vista del auditorio desde el palco. 
 
Platea: 
La platea es una zona inclinada, siendo la primera fila de ésta la fila más baja del 
auditorio, y consta de 273 butacas distribuidas en 13 filas de 21 butacas cada una. En 
los laterales de la platea hay escaleras y cada fila presenta un desnivel de 60cm con 
respecto al anterior.  
Ancho de la zona: 15,1m. 
Ancho de cada pasillo lateral: 1,9m. 
Longitud de la zona: 13,1m. 
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Diferencia de altura entre primera y última fila: 6,5m. 
Las paredes de la zona de audiencia tienen un rebaje de 20cm respecto al escenario y 
una altura de 2m, extendiéndose desde el comienzo de la zona de audiencia hasta el 
final de la platea. 
Palco: 
La platea y el palco están separados por un pasillo. En dicho pasillo, a ambos lados, se 
encuentran las entradas superiores del auditorio, también en la parte delantera del 
palco se dispone de un panel resonador que independiza las dos zonas (palco y platea). 
Se puede ver más claro en la siguiente imagen: 
 
Figura 2.7. Imagen del pasillo superior y del resonador, que separan el palco y la platea. 
 
En  el pasillo separador  también se han instalado unas escaleras de acceso, las cuales 
independizan tres zonas de audiencia en el palco: 
Las zonas 1 y 3 son simétricas, se sitúan en los laterales y cuentan con 27 butacas cada 
una. 
La zona 2 es rectangular, está en el medio de las dos anteriores y cuenta con 48 
localidades. 
El techo de esta zona cuenta con tres inclinaciones diferentes que se muestran a 
continuación. 
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Figura 2.8. Imagen del auditorio desde el escenario. 
 
2.2.3 MATERIALES. 
 
En este apartado se describirán los materiales empleados en la construcción de la sala 
con referencia a la absorción de los mismos. La sala cuenta con cinco tipos de 
materiales: la madera, las butacas, el panel perforado, que actúa como resonador en el 
palco, y el cristal de la ventana posterior al palco, si bien existen dos tipos de madera 
diferentes. 
Madera: 
La madera es el material que más superficie abarca en el auditorio, ocupa el suelo, el 
techo y las paredes. Para las paredes laterales se ha instalado un tipo de madera 
lacada blanca con coeficientes de absorción desconocidos, el resto de la madera 
cuenta con los siguientes coeficientes de absorción por bandas de octava. 
 
Tabla 2.1. Coeficientes de absorción de la madera por bandas de octava. 
 
Resonador: 
El material resonador situado en la parte delantera del palco, que separa éste de la 
platea y posee una altura de 2m se caracteriza por los siguientes coeficientes de 
absorción por bandas de octava: 
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Figura 2.9. Coeficientes de absorción del panel resonador. 
Butacas: 
Las butacas, que ocupan toda la zona de audiencia con un total de 375 localidades, son 
de cuero blanco, concretamente del modelo “prima” de la empresa Dynamobel y 
poseen las siguientes características de absorción: 
 
Figura 2.11. Coeficientes de absorción de las butacas. 
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Cristal: 
El cristal ocupa una pequeña zona de la parte trasera del palco y posee los siguientes 
coeficientes de absorción. 
 
Ventana de vidrio ordinaria 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04 
Tabla 2.2. Coeficientes de absorción del cristal. 
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3. PROCESO EXPERIMENTAL. 
 
Dentro de este apartado se explican los requisitos que la norma ISO  3382-1 impone en 
los procedimientos de medición y simulación para considerar que éstos están 
normalizados.  Así pues se describen los equipos utilizados en las medidas, así como 
los empleados en la simulación además del Software empleado para la misma. 
 
3.1 Requisitos de la ISO 3382-1. 
 
La ISO 3382-1 impone una serie de requisitos mínimos  que se deben tener en cuenta 
tanto a la hora de medir como de simular, además establece las condiciones y 
procedimientos necesarios para que las medidas sean correctas. 
A continuación se especifican los requisitos establecidos por la ISO 3382-1. 
 
Requisitos del equipo: 
 
-Medir temperatura y humedad con precisión de + - 1º y + - 5% respectivamente. 
-Fuente lo más omnidireccional posible (Tabla1.  ISO 3382-1). 
-Nivel de fuente con relación señal ruido de -45dBs (para técnicas que no utilicen 
promediados u otros métodos para mejorar la relación SNR). 
-Micrófonos omnidireccionales. Cumplir requisitos de sonómetro de tipo 1 
 (Norma IEC-61672-1). 
Todos estos parámetros deberán ser tenidos en cuenta en la simulación para ajustarla 
lo más posible a las medidas in situ. 
Posiciones de medición: 
 
o Fuente: 
-En el lugar donde generalmente se sitúen las fuentes sonoras naturales. 
-Al menos dos posiciones de fuente. 
-A una altura de 1,5 metros del suelo. 
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-Al menos 1,5 metros de separación entre fuente y receptor. 
 
o Receptor: 
-Posiciones representativas. 
-Para TR es importante representar la totalidad del espacio. 
-Alejados entre ellos al menos media longitud de onda, es decir, 2 metros. 
-Alejado por lo menos un metro de cualquier superficie reflectante. 
-Colocar a una altura de 1,2 metros del suelo. 
-Ninguna posición de micrófono debe estar demasiado cerca de la fuente. 
-Escoger posiciones que puedan ser susceptibles de producir diferencias, como 
en escaleras, debajo de palcos, etc. 
 
3.2 Características del Equipo. 
 
El material con el que se han realizado las medidas para obtener los parámetros 
derivados de la respuesta es el siguiente. 
Para las medidas In-situ: 
 
o Pc Toshiba Satellite con interfaz de audio Digidesign VX pocket y provisto con 
Software WinMLS 2004 Professional. 
o Amplificador Electrovoice Q44-II de 2X450W. 
o Conjunto de altavoces AWM D012 formado por 12 altavoces en disposición 
dodecaedrica. 
o Previo Norsonic 335. 
o Micrófonos de campo libre G.R.A.S. 40 AC. 
o Termómetro e higrómetro. 
o Cabeza Binaural de head Acoustics. 
o Cableado pertinente. 
 
Para la simulación: 
 
o PC ASUS A55A provisto de software Odeon 11.10 Combined y Matlab 2009. 
o Fuente virtual con patrón de directividad similar a AWM D012 dodecaédrica. 
o Malla de receptores en cada butaca del recinto. 
o Modelos a escala del recinto en cuestión. 
 
Para mayor información consultar Anexo 1. 
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Para la comparación de datos: 
 
Se ha programado una herramienta en Matlab Denominada Grid_calculator_tool, 
capaz de comparar la malla resultante en las medidas in situ con las simuladas por 
odeón. La herramienta compara los datos de los parámetros EDT, T30, C80, D50, Jlf y G, 
muestra su representación espacial y la diferencia en JNDs de las dos mallas, así como 
da el porcentaje de receptores de la malla que se desvían más de 1 JND con respecto a 
la malla de medidas in situ. 
Para mayor información consultar Anexo 2. 
 
 
3.3 Método experimental. 
 
Para llevar a cabo el objeto de este proyecto se ha seguido el siguiente método 
experimental. 
Partiendo de las medidas tomadas en el Auditorio Fernando Remacha como 
referencia, se ha dotado a dos modelos virtuales diferentes del mismo con los 
materiales de los que dispone en la realidad, así a cada material se le ha dado el 
coeficiente de absorción pertinente (basados en los proporcionados por el fabricante), 
salvo en el caso de la madera lacada blanca, del cual se desconoce su coeficiente y se 
ajusta en función de los valores que muestran las medidas in situ para el parámetro 
T30. 
Después se han comparado las diferencias obtenidas para los diferentes ajustes y 
modelos, con el objeto conocer qué parámetros acústicos son los más estables a la 
hora de simular en Odeon y qué coeficientes son los más representativos en la 
simulación. 
 
3.3.1 Modelos 3D. 
 
Para llevar a cabo las diferentes simulaciones se han empleado dos modelos diferentes 
de la sala construidos en Sketch Up, uno de ellos posee algunas zonas con dimensiones 
ligeramente  menores que el otro y escaleras, por lo que se hará referencia a éste con 
el nombre  modelo C_E, y al otro como modelo S_E. 
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Figura 3.1. Modelo C_E. 
 
 
Figura 3.2. Modelo S_E. 
 
 
 
 
Las dimensiones de cada modelo vienen especificadas a continuación: 
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Figura 3.3. Información modelo C_E. 
 
 
Figura 3.4. Información modelo S_E. 
Una vez se ha dotado a ambos modelos de los materiales pertinentes se realiza un 
ajuste de los mismos en función de los resultados que se han obtenido en las medidas, 
el parámetro de referencia para el ajuste será el T30, ya que se considera que es un 
parámetro acústico muy representativo y muchos de los demás derivan en mayor o 
menor medida de éste. 
Se realiza un ajuste independiente para cada modelo, y para ello, lo primero es  ajustar 
los valores de humedad y temperatura a los valores registrados en el Auditorio en el 
momento de las mediciones, colocar las fuentes en los lugares donde se colocaron en  
la simulación, además de  colocar una malla con un número de receptores similar al de 
las localidades del recinto con el objeto de verificar medianamente el ajuste antes de 
pasar a analizar receptor a receptor cada valor. 
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3.3.2 Modelos de ajuste: 
 
Los 2 ajustes diferentes se denotan como modelo1 y modelo2. Cada ajuste se realiza 
usando el modelo1 con el modelo S_E  y el modelo2 con el modelo C_E. 
 
MODELO 1 FRECUENCIA Hz 
MATERIAL 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
MADERA NORMAL CLARA 0,17 0,17 0,13 0,1 0,09 0,088 0,07 0,04 
MADERA NORMAL 
OSCURA 0,17 0,14 0,13 0,1 0,09 0,088 0,07 0,04 
MADERA LACADA BLANCA 0,15 0,2 0,096 0,08 0,03 0,00 0,00 0,00 
RESONADOR 0,45 0,45 0,80 0,95 0,79 0,79 0,3 0,02 
AUDIENCIA 0,40 0,44 0,50 0,58 0,60 0,46 0,25 0,02 
CRISTAL 0,35 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 0,04 
         MODELO 2 FRECUENCIA Hz 
MATERIAL 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
MADERA NORMAL CLARA 0,20 0,20 0,11 0,1 0,06 0,03 0,01 0,01 
MADERA NORMAL 
OSCURA 0,28 0,26 0,19 0,12 0,1 0,02 0,01 0,01 
MADERA LACADA BLANCA 0,14 0,13 0,07 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 
RESONADOR 0,45 0,45 0,80 0,92 0,88 0,73 0,55 0,02 
AUDIENCIA 0,36 0,44 0,70 0,87 0,90 0,68 0,42 0,02 
CRISTAL 0,35 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 0,04 
          
Tabla  3.1. Coeficientes de absorción de materiales de los diferentes modelos. 
Cabe destacar que para cada modelo se realiza un ajuste independiente con el objeto 
de, con un ajuste diferente y modelo 3D distinto llegar a un resultado similar, es decir, 
que con modelos diferentes se llegue a un “modelo virtual” igual o similar. 
El criterio empleado para determinar que un modelo se considere ajustado ha sido  
que, a partir del T global estimate de las medidas in situ, el T global estimate de las 
medidas de las dos simulaciones iniciales se asemeje lo más posible, es decir que siga 
la misma distribución. 
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Figura3.5. T global para modelo1_S_E. 
 
 
Figura3.6. T global para modelo2_C_E. 
 
Figura3.7. T global para medidas in situ. 
 
 
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
63
T30 global
T30 global
ANÁLISIS ESPACIAL DEL PROCESO DE AJUSTE ENTRE  
VALORES MEDIDOS Y SIMULADOS DE PARÁMETROS 
 ACÚSTICOS EN RECINTOS.                                                                                                                                                                                                     EDUARDO PARDO ERCILA 
  
23 
 
 
 
Figura 3.8. Coeficientes de absorción de materiales modelo1 por bandas de octava. 
 
Figura 3.9. Coeficientes de absorción de materiales modelo2 por bandas de octava. 
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El proceso de ajuste se lleva a cabo obteniendo los valores de una malla de receptores 
situados en cada una de las butacas del auditorio y comparando su valor de T30 con el 
de las medidas in situ, mediante una herramienta de comparación. 
Las principales diferencias entre ambos modelos se pueden observar en la audiencia, 
contando el modelo1_S_E con unos valores de absorción por bandas de octava de: 
AUDIENCIA 0,40 0,44 0,50 0,58 0,60 0,46 0,25 0,02 
 
Y el modelo2_C_E de: 
AUDIENCIA 0,36 0,44 0,70 0,87 0,90 0,68 0,42 0,02 
 
Las primeras dos bandas de frecuencia presentan unos valores muy similares, pero a 
partir de la tercera el valor del modelo2 parece estar siempre entorno a un valor  de 
absorción de 0,2 por encima de el del modelo1, incluso en las bandas cuarta y quinta 
esta diferencia se eleva a 0,3. 
Las diferentes maderas que conforman la sala también presentan diferencias  notables 
entre ambos modelos, son las siguientes: 
Para el modelo1_S_E el valor de la madera clara es de: 
MADERA NORMAL CLARA 0,17 0,17 0,13 0,1 0,09 0,088 0,07 0,04 
 
Mientras que para el modelo2_C_E es de: 
MADERA NORMAL CLARA 0,20 0,20 0,11 0,1 0,06 0,03 0,01 0,01 
 
Se acusa una diferencia no muy alta en los coeficientes de las bandas más bajas siendo 
de tan sólo 0,03 o 0,02; pero en las bandas de 2000 y 4000Hz la diferencia es de 0,058 
y 0,06 respectivamente. 
En el caso de la madera oscura, para el primer modelo los coeficientes son los mismos 
que los de la madera clara, no es así en el caso del modelo2, que presenta una 
diferencia en las bandas de 63Hz hasta 2000Hz de 0,08 en el valor de absorción, siendo 
mayor el valor de los coeficientes de la madera oscura. 
Para la madera lacada la cosa cambia, la diferencia entre modelos es de 0,01 más en el 
valor de los coeficientes de absorción del modelo2_C_E en todas las bandas de 
frecuencia; pero en las bandas de 125Hz, 250Hz y 500Hz los valores presentan una 
diferencia de 0,07, 0,026 y 0,04 respectivamente, siendo superior los valores del 
modelo2_S_E. 
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Una vez se han obtenido los valores para cada modelo se cruzan los modelos, es decir, 
se dota al modelo C_E con los materiales del modelo 1 y al modelo S_E con los 
materiales del modelo 2, con el fin de observar las diferencias que se producen debido 
a la diferencia arquitectónica. 
Además se realiza otra simulación variando los coeficientes de absorción y difusión 
para concretar la relevancia de estos en la simulación. 
Para esta última simulación se eligen las paredes laterales (madera lacada blanca) para 
variar los coeficientes de difusión, y tras varias simulaciones con cambios notables en 
el material se anotan los efectos en los resultados. 
 
3.3.3 Posiciones de fuente y receptores. 
 
Las posiciones de fuente para la simulación son las mismas que han sido empleadas en 
las medidas in situ. 
La fuente denominada fuente 3 (S3) está en el punto (6,4,1.5), altura correspondiente 
a 1,5 metros, y situado a 4metros en el eje X y 6 metros en el eje Y. Se empleará esta 
fuente para comparar los valores de todos los parámetros objeto de estudio excepto 
los binaurales. 
La fuente denominada fuente 1 (s1) se sitúa en el punto (8,0,1.5), y estos resultados se 
emplearan  para analizar los parámetros binaurales. 
La malla de receptores posee un receptor por cada butaca del auditorio y cada 
receptor se encuentra a 1.20 metros del suelo. 
La distribución puede verse en la siguiente imagen: 
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Figura 3.10. Posiciones de la malla y las fuentes1 (p1) y fuente3 (p3). 
 
 
 
3.4 Parámetros Acústicos  a analizar. 
 
La norma ISO 3382-1 incluye una serie de parámetros acústicos para incluir en un 
informe normalizado. Si bien la norma especifica que el tiempo de reverberación es el 
más significativo de estos parámetros.  
No obstante se presentan resultados para todos los parámetros, especificados en el CD 
ANEXO, Aunque como menciona la norma, aún queda mucho trabajo por hacer hasta 
determinar que parámetros son los más adecuados para una estandarización. 
Todas estas medidas se basan en la respuesta impulsiva y se definen así: 
 
o TIEMPO DE REVERVERACIÓN: 
 
Tiempo requerido para que la densidad de energía acústica de un recinto decrezca 60 
dB una vez que la emisión de la fuente ha cesado. Se expresa en segundos. 
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Puede evaluarse basándose en un tiempo de reverberación inferior a 60 dB y 
extrapolarlo a  una caída de 60 dB. Así pues se le denomina T30 si el rango dinámico es 
de 30 dB (medido desde que ha caído 5 dB hasta que cae 35 dB). 
 
o EDT (EARLY DACAY TIME): 
El tiempo de reverberación inicial se puede evaluar a partir de las curvas de respuesta 
impulsiva integrada (como el tiempo de reverberación convencional). 
La pendiente de la curva de caída se debe determinar a partir de la curva de la 
pendiente de la línea de regresión lineal, con mejor ajuste, correspondiente a los 10 
primeros decibelios de decrecimiento (desde 0 dB a 10 dB de caída). Los tiempos de 
reverberación se deben calcular, a partir de la pendiente, para una caída de 60 dB. 
El EDT es subjetivamente más importante y está relacionado con la reverberación 
percibida, mientras que el tiempo de reverberación T está más relacionado con las 
propiedades físicas del recinto. 
 
o G (sonoridad): 
La fuerza sonora, G, es la relación del cociente logarítmico de la energía acústica 
(presión acústica cuadrática e integrada) de la respuesta impulsiva medida y la 
respuesta impulsiva medida en campo libre a 10 m de la fuente. 
 
o C80 (claridad musical): 
Este parámetro relaciona las reflexiones precoces y tardías. Concretamente establece 
un límite temporal entre ambas  de 80ms. Usado para caracterizar auditorios y salas de 
conciertos. Se expresa en dB. 
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o D50 (definición): 
También relaciona energías precoces y tardías. Utiliza un límite temporal precoz de 
50ms. Se emplea para describir salas destinadas al uso de la palabra. A continuación se 
muestra la fórmula expresada en tanto por uno, como marca la ISO 3382-1, aunque se 
puede expresar en tanto por 100. 
 
 
o Jlf (EFICIENCIA LATERAL O ENERGÍA LATERAL  PRECOZ): 
La fracción de energía que llega lateralmente en los primeros 80ms se puede medir a 
través de las respuestas impulsivas de un micrófono omnidireccional y otro 
bidireccional con respuesta en ocho, mediante el uso de esta ecuación. 
 
Donde PL es la presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva del auditorio 
medida con un micrófono bidireccional en forma de ocho. 
 
 
 
 
3.5 Herramienta de comparación de mallas. 
 
Para realizar la comparación entre las medidas extraídas de la simulación y las 
obtenidas con WinMLS se ha programado una herramienta empleando Matlab. Para 
realizar la interfaz gráfica se ha empleado Simulink con el objeto de diseñar un entorno 
cómodo y sencillo de usar para el usuario. 
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3.5.1 Descripción. 
 
La herramienta  se denomina  Grid_calculator_tool, está construida para realizar el 
análisis y comparación de resultados entre Odeon y WinMLS, o entre datos del mismo 
Software, pero con la salvedad de que la representación gráfica de resultados 
únicamente está programada para el recinto que ocupa este proyecto. 
Su principal función es extraer los datos de las medidas de los diferentes parámetros 
acústicos de un documento .xlsx con los valores de WinMLS y los de otro con los de 
Odeon. El usuario elige el parámetro y la frecuencia que desea analizar y la 
herramienta representa  la distribución espacial del parámetro en toda la zona de 
audiencia para cada una de las medidas (Odeon y WinMLS), a su vez realiza la 
diferencia entre las dos medidas de los valores de cada butaca y calcula dicha 
diferencia en JND, lo representa y muestra  además una figura con la diferencia que se 
considera ajustada en a simulación. Por último ofrece el porcentaje de receptores que 
no cumplen  una desviación de menos de 1 JND tanto en la malla de análisis como en 
la ajustada, así el usuario puede comparar los resultados. Posee además la opción de 
representar los histogramas acumulados de cada una de las figuras mostradas. 
Esto  se puede ver en las figuras que vienen a continuación: 
 
Figura 3.12. Interfaz de Herramienta Grid_calculator_tool. 
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Figura 3.13.Histogramas acumulativos, cada uno corresponde con la malla de la misma 
posición en la anterior representación. 
Como se puede ver las frecuencias van desde 63Hz a 8000Hz por bandas de octava y 
los parámetros de análisis que ofrece son G, EDT, T30, Jlf, T30mid (en este caso no se selecciona 
banda de frecuencia), C80 y D50. 
 
3.5.1 Modo de empleo. 
Para usar la herramienta es necesario seguir unos pasos para que el programa no 
presente errores en la representación, así pues se indicarán los pasos a seguir a 
continuación. 
Se deben extraer los datos de WinMLS en un documento .xlsx, el formato del 
documento se indica en el Anexo3 de la memoria. Para extraer los datos de Odeón es 
necesario que a la hora de simular se seleccionen todos los parámetros en la 
simulación y se active la pestaña de Display XI parameter-ISO 3382-2, B.2. Se indica a 
continuación: 
Figura 3.14. Parámetros a activar para simular. 
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Una vez se extraen los datos a un documento .xlsx es necesario borrar los comentarios 
que aparecen en la cabeza del mismo hasta la línea horizontal bajo la cual pone  
“Parameters ordered by position”. De este modo los valores de EDT del primer 
receptor quedaran en la fila 8 del archivo y los de T30 en la fila 13. Todo esto se 
muestra en el CD Anexo. 
Los dos documentos de Matlab que conforman la herramienta deben guardarse en el 
mismo directorio, éstos son Herramienta.m y grid_calcutor_tool. Las diferentes 
medidas (documentos .xlsx con datos de WinMLS y Odeon) se guardan en el mismo 
directorio bajo los nombres siguientes: 
Para los datos de WinMLS: 
- para las medidas de la fuente 1- “lf.xls”.  
- para los datos de la fuente 3- “winmls.xlsx”. 
 
 
Para los datos de Odeon: 
-para las medidas de la fuente 1- “medidasfuente1.xlsx”. 
-para las medidas de la fuente 3- “medidasfuente3.xlsx”. 
-La malla ajustada se denomina “medidasfuente3ajustada.xlsx”. 
 
4. ANÁLISIS. 
 
En este apartado se tratan los principales resultados que se han obtenido al comparar 
las medidas in situ con las simuladas, así como las diferencias al ajustar fijándose en un 
parámetro u otro y las diferencias al variar los diferentes coeficientes en la simulación. 
 
4.1 Ajustes y primeros análisis. 
 
Tras los primeros ajustes  (modelo1 y modelo2), se observa que si el ajuste se ciñe  a 
los coeficientes de absorción de los materiales propuestos por el fabricante, sólo 
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ajustando el material de madera lacada, del cual se desconocen los coeficientes, no es 
suficiente; ya que no se consigue un resultado medianamente aceptable para el T30, 
sobre todo para altas frecuencias (2000Hz-8000Hz). Por lo que se deben variar  los 
coeficientes del resonador y la audiencia para estas frecuencias. 
Se observa también que a la hora de simular es imprescindible realizar dicha 
simulación con un número de rayos elevado, del orden de 27000. Ya que de lo 
contrario los resultados no son óptimos y se producen errores y concentraciones que 
afectan mucho a la comparación con las medidas de WinMLS. 
Como se ve en las siguientes figuras, antes de ese ajuste mencionado las altas 
frecuencias presentan un ajuste muy pobre del T30, éstas corresponden a un ajuste en 
el que sólo se han modificado los valores de absorción de la madera lacada; dejándose 
con el valor que ofrece el fabricante el resto de materiales. Además a la hora de 
simular se hace con un número de rayos del orden de 7000. 
 
 
 
 
Figura 4.1. Representación espacial del T30 para las frecuencias de 2000, 4000 y 8000 Hz. 
Modelo1_S_E (primer ajuste).  
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Se puede observar que para este modelo a partir de la frecuencia de 2000 Hz los 
valores simulados son considerablemente más bajos que en las medidas de WinMLS, 
recogiéndose diferencias de hasta un segundo. Por lo que resulta necesario bajar la 
absorción a esas frecuencias, pero si se ciñe sólo a bajar los valores de la madera 
lacada no se consigue ajustar el modelo, ya que los valores de absorción están ya en 
torno a 0,01. 
A continuación se presentan las figuras de la representación del modelo2 para las 
mismas frecuencias, donde además de verse lo mencionado anteriormente, se ve con 
más claridad el problema de concentraciones en determinados puntos que implica 
simular con pocos rayos. 
 
 
 
Figura 4.2. Representación gráfica del T30 a las frecuencias de 2000, 4000 y 8000 Hz. 
Modelo2_C_E (primer ajuste). 
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Aunque en este caso la simulación sí que  presenta un mejor ajuste, se observa que a 
8000 Hz aún el ajuste es pobre y además, en todas las frecuencias, y más acusado en 
las más bajas se dan unas concentraciones en determinadas zonas del espacio que no 
corresponden a la realidad. A continuación se muestra la representación del 
parámetro de análisis en cuestión a 500 Hz donde esto se ve claramente: 
 
Figura 4.5. Figura 4.2. Representación gráfica del T30 a la frecuencias de 500 Hz. Modelo2_C_E 
(primer ajuste). 
Debido a esto se procede a simular con un mayor número de rayos para así paliar el 
problema de la distribución espacial no uniforme en la simulación. 
Cuando se considera que cada modelo está ajustado independientemente se cruzan 
los modelos, introduciendo cada ajuste en el modelo arquitectónico que no se ha 
usado para el ajuste inicial. (Los modelos ya ajustados se han mostrado en el punto 3 
de esta memoria). 
Aún con el ajuste final hecho la banda de frecuencia de 8000Hz no quedará ajustada 
mínimamente, ya que al ser esta una frecuencia muy alta, la absorción del aire en la 
sala así como la humedad relativa de la misma cobran vital importancia, y aunque 
Odeon las tenga en cuenta no consigue ajustarlas a la realidad. 
 
4.2 Resultados de las diferentes simulaciones en base al ajuste del T30. 
 
Tras simular   con los cuatro  modelos de ajuste propuestos se obtienen los resultados 
que siguen a continuación. Los cuatro modelos de análisis son los siguientes: 
Modelo de ajuste 1 en modelo arquitectónico sin escaleras: Modelo1_S_E. 
Modelo de ajuste 1 en modelo arquitectónico con escaleras: Modelo1_C_E. 
Modelo de ajuste 2 en modelo arquitectónico sin escaleras: Modelo2_S_E. 
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Modelo de ajuste 2 en modelo arquitectónico con escaleras: Modelo2_C_E. 
 
Como ya se ha mencionado los modelos de ajuste 1 y 2 se ajustan cada uno para un 
modelo arquitectónico diferente, así pues se llega al ajuste 1 empleando como modelo 
3D el modelo_S_E y al modelo 2 empleando el modelo_C_E. Luego se introduce cada 
ajuste en el otro modelo 3D y se observa lo sujeta que está la simulación al modelo 
arquitectónico empleado. 
 
Figura 4.2. Comparativa entre modelos del porcentaje de receptores por bandas de octava que 
no cumplen una diferencia de 1 JND entre el modelo simulado y el medido in situ. 
Como se puede observar el ajuste resulta aceptable para los modelos de partida sobre 
todo a medias y altas frecuencias, siempre y cuando se considere que el criterio de 
ajuste es que el 50% de los receptores cumplen que la diferencia entre las dos mallas 
es de 1JND (malla Odeon vs malla WinMLS) . Excepto para la frecuencia de 8000 Hz ya 
que la absorción del aire a esta frecuencia es muy elevada y Odeon no es capaz de 
representar correctamente los parámetros. A 63Hz el ajuste también resulta pobre, ya 
que para esta frecuencia Odeon representa una distribución demasiado uniforme con 
respecto a la realidad. 
Cabe destacar que en el ajuste inicial se ajustó el TGlobal Estimate, lo que implica que 
en la media de todas las frecuencias los valores sí que resultan ajustados, pero por 
bandas se denota un desajuste mayor, se puede observar en las gráficas del T Global 
estimate mostradas con anterioridad. 
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Figura 4.3. Comparativa de distribución espacial de los valores del T30 a 63Hz para WinMLS y 
Odeon. 
 
Figura 4.4. Comparativa de distribución espacial de los valores del T30 a 8000Hz para WinMLS 
y Odeon. 
 
Por el contrario cuando se cruzan los modelos, a bajas frecuencias los resultados son 
similares pero a altas el cambio es muy notable, no llegando a estar ajustadas ninguna 
de las frecuencias casi para ninguno de los receptores, para las frecuencias a partir de 
250Hz. 
A continuación se muestran las diferencias aumentando el valor del JND a 2 y 3 JND. 
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Figura 4.5. Comparativa entre modelos del porcentaje de receptores por bandas de octava que 
no cumplen una diferencia de 2 JND entre el modelo simulado y el medido in situ. 
 
Figura 4.6. Comparativa entre modelos del porcentaje de receptores por bandas de octava que 
no cumplen una diferencia de 3 JND entre el modelo simulado y el medido in situ. 
 
Se puede ver que los diferentes modelos siguen presentando los mismos resultados, 
sobre todo a frecuencias medias. Los empleados en cada ajuste inicial están ajustados 
casi en la totalidad de las bandas con un margen de 3 JND, mientras que al cambiar al 
otro modelo arquitectónico se desajustan incluso cambiando a un 100% de receptores 
sin ajustar para las bandas de 500, 1000, 2000 y 4000 Hz, además cabe destacar que el 
ajuste del modelo2 parece estar mejor ajustado para la frecuencia de 8000Hz, y el 
modelo1 para la de 4000Hz. 
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En este caso sí que se puede ver que para las frecuencias de mayor interés (desde 
125Hz a 4000Hz), los modelos de partida muestran un ajuste más aceptable, 
presentando un tanto por ciento de receptores que no cumplen el JND de menos del 
45% en todas las frecuencias.  Ahora las diferencias se aumentan a 2 y 3 JND, lo cual 
implica aumentar el criterio en las diferencias entre los valores del tiempo de 
reverberación, dándoles mayor margen. Si se considera como límite 1 JND se está 
considerando que la variación permitida es del 5% del tiempo de reverberación, lo cual   
implica que si el valor de  éste es de 2 segundos la máxima diferencia permitida es de 
0,1 segundos. Por esto es probable que los resultados ceñidos a 1JND de diferencia se 
presenten poco ajustados  en base a un criterio tan estricto. 
Los resultados comentados demuestran que el ajuste está estrictamente ligado al 
modelo arquitectónico empleado y que pequeñas variaciones en las superficies de la 
sala dan grandes variaciones en la simulación. 
 
 4.3 Análisis de parámetros acústicos para las primeras simulaciones. 
 
En este apartado se analizarán las medidas recogidas en la simulación de cada modelo    
para los parámetros EDT, Jlf, C80 y D50 y con ello observar qué relación guardan éstos 
con el ajuste del tiempo de reverberación, en el que se basan dichos ajustes. 
 
 
 
4.3.1. EDT (EARLY DECAY TIME). 
 
La siguiente grafica muestra el número de receptores que no cumplen el JND,  por 
bandas de octava, respecto de la diferencia entre las medidas in situ y las simuladas 
para los diferentes modelos de ajuste. 
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Figura 4.7. Porcentaje  de receptores que no cumplen el JND por bandas de octava para los 
diferentes modelos de ajuste, Parámetro EDT. 
 
Se detecta que el modelo1 presenta un mejor ajuste, pero ambos ajustes para 
cualquiera de los modelos arquitectónicos no  son aceptables, no cumpliendo el 
criterio del JND  establecido en el análisis (diferencia de 1 JND entre las medidas in situ 
y las simuladas) en más de un 30% de los receptores para cualquiera de los modelos. 
Esto está ligado al hecho de que Odeon representa este parámetro con una 
distribución demasiado uniforme en oposición a lo que ocurre en las medidas de 
WinMLS. Este fenómeno se acentúa más a bajas frecuencias, como se puede ver a 
continuación: 
 
Figura4.8. Comparativa entre datos de WinMLS y Odeon para la frecuencia de 125 Hz Modelo 
de ajuste MODELO1_S_E. 
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4.3.2. C80 (Claridad). 
 
Este parámetro acústico muestra un mejor ajuste que el anterior, está muy ligado al 
tiempo de reverberación y por tanto un buen ajuste del T30 parece proporcionar un 
buen ajuste del mismo. 
 
Figura 4.9. Porcentaje de receptores que no cumplen JND para la diferencia de las medidas de 
Odeon y las de WinMLS. Parámetro C80. 
Se puede observar que el ajuste es muy similar al resultado del parámetro T30, si se 
atiende a los modelos de partida (Modelo1_S_E y Modelo2_C_E), Además de 
presentar un peor ajuste a  bajas frecuencias. 
Pero se presenta una curiosidad. En el EDT el ajuste más certero era el del  
Modelo1_C_E, que es un modelo de los intercambiados, al igual que lo que sucede en 
este parámetro. Por lo que parece que los valores de la claridad están ligados también 
a los del EDT. Además presenta una dependencia más directa con el modelo de ajuste, 
y no tanto con el modelo arquitectónico como sucedía en el caso del tiempo de 
reverberación. 
El hecho de que el ajuste sea pobre a bajas frecuencias  se encuentra ligado a lo 
anteriormente comentado, Odeon realiza una representación demasiado uniforme en 
comparación con las medidas reales. 
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Figura4.10. Comparativa entre datos de WinMLS y Odeon para la frecuencia de 125 Hz Modelo 
de ajuste MODELO1_S_E. 
 
4.3.4. D50 (definición). 
 
El Parámetro de definición presenta un ajuste  aceptable en todas las bandas de 
frecuencia para el modelo de ajuste 1 con independencia del modelo arquitectónico 
empleado en el ajuste, está menos ajustado en el caso del modelo de ajuste  2, se 
puede observar  en la figura siguiente: 
 
Figura4.11. Porcentaje de receptores que no cumplen el JND por bandas de frecuencia, 
parámetro D50. 
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En el caso de este parámetro ocurre algo similar al caso de la claridad, su resultado 
parece estar ligado a los del EDT, pero a pesar de que este último no presenta un 
ajuste óptimo, la definición parece estar más ajustada; con lo que si se mejora el EDT  
se consigue una mejora en el parámetro de definición. Se vuelve a repetir el efecto del 
ajuste pobre a bajas frecuencias debido a la uniformidad en las medidas de Odeon. 
 
Figura 4.12. Comparativa entre datos de WinMLS y Odeon para la frecuencia de 125 Hz 
Modelo de ajuste MODELO1_S_E. 
 
 
Para concretar los resultados obtenidos y ver si, efectivamente el EDT presenta tal 
influencia en los parámetros acústicos de claridad y definición, y además comprobar 
cómo afecta al T30 la variación del tiempo de reverberación temprano se procede a 
realizar el un ajuste partiendo del EDT como referencia en el mismo (ver apartado 4.4). 
 
4.3.3 Jlf (eficiencia lateral). 
 
El parámetro de eficiencia presenta unos resultados muy similares para todas las 
simulaciones, independientemente del modelo de ajuste y el modelo en 3D 
empleados. 
No parece ser un parámetro muy representativo de posibles diferencias en la 
simulación, ya que además de no ajustarse demasiado a las medidas de WinMLS se 
presenta muy similar con independencia del modelo empleado. 
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Figura4.13. Porcentaje de receptores que no cumplen el JND para la diferencia entre las 
medidas de Odeon y WinMLS, parámetro Jlf. 
 
Figura 4.14. Comparativa entre datos de WinMLS y Odeon para la frecuencia de 500Hz Modelo 
de ajuste MODELO1_S_E (parámetro Jlf). 
 
4.4  Análisis de resultados basados en el ajuste del EDT. 
 
En este apartado se pretende analizar los resultados obtenidos en los distintos 
parámetros acústicos debido a basar el ajuste en el EDT y no en el T30. Cabe destacar 
que realizar un ajuste del tiempo de reverberación temprano es una ardua tarea, ya 
que Odeon, como se ha mencionado en numerosas ocasiones a lo largo de estas 
líneas, ofrece una distribución demasiado uniforme con respecto a las medidas in situ y 
además esto se acentúa en el caso de este parámetro de medida. Habrá que realizar 
bruscas variaciones en los coeficientes de los materiales para ajustar el parámetro en 
cuestión, pero aun así será complicado ajustarlo. Si bien aunque  no se llegue a un 
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resultado  muy bueno se podrá detectar lo que se pretende, es decir, como afecta al 
resto de parámetros este que se estudia ahora. 
 
4.4.1 Ajuste de MODELO1 y MODELO2. 
 
La modificación en los valores de absorción para ajustar cada modelo se ha llevado a 
cabo en la madera lacada, el resonador y la audiencia. De nuevo se hace un ajuste 
sobre el Modelo1_S_E y el Modelo2_C_E. Los valores finales para cada modelo son los 
siguientes: 
 
 
 
MODELO 1 FRECUENCIA Hz 
MATERIAL 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
MADERA NORMAL CLARA 0,17 0,17 0,13 0,10 0,09 0,08 0,07 0,09 
MADERA NORMAL 
OSCURA 0,17 0,14 0,13 0,10 0,09 0,08 0,07 0,09 
MADERA LACADA BLANCA 0,15 0,19 0,05 0,06 0,05 0,00 0,00 0,00 
RESONADOR 0,45 0,45 0,80 0,95 0,71 0,68 0,65 0,00 
AUDIENCIA 0,40 0,44 0,50 0,58 0,48 0,38 0,19 0,00 
CRISTAL 0,35 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 0,04 
         MODELO 2 FRECUENCIA Hz 
MATERIAL 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
MADERA NORMAL CLARA 0,20 0,20 0,11 0,10 0,06 0,03 0,01 0,01 
MADERA NORMAL 
OSCURA 0,28 0,26 0,19 0,12 0,10 0,02 0,01 0,01 
MADERA LACADA BLANCA 0,20 0,17 0,08 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
RESONADOR 0,45 0,45 0,80 0,80 0,80 0,56 0,65 0,00 
AUDIENCIA 0,40 0,44 0,50 0,63 0,70 0,68 0,46 0,00 
CRISTAL 0,35 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 0,04 
 
Tabla  4.1. Coeficientes de absorción de materiales de los diferentes modelos. 
En este nuevo ajuste las diferencias más perceptibles frente al anterior son las 
siguientes: 
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Para el modelo1: 
Se denota el ajuste inicial con un 1 y el nuevo con un 2, así el material acompañado por 
un 1.1 hace referencia al modelo de ajuste 1 con el primer ajuste y el 1.2 al modelo 1 
con el segundo ajuste (ajuste para el EDT). 
MADERA NORMAL 
CLARA1.1 0,17 0,17 0,13 0,10 0,09 0,08 0,07 0,04 
MADERA NORMAL 
CLARA1.2 0,17 0,17 0,13 0,10 0,09 0,08 0,07 0,09 
MADERA NORMAL 
OSCURA1.1 0,17 0,14 0,13 0,10 0,09 0,08 0,07 0,04 
MADERA NORMAL 
OSCURA1.2 0,17 0,14 0,13 0,10 0,09 0,08 0,07 0,09 
 
En ambos para la madera normal el ajuste es prácticamente igual, salvo una pequeña 
diferencia a 8000Hz de 0,05. El principal ajuste se ve en la audiencia y el resonador. 
RESONADOR1.1 0,45 0,45 0,80 0,95 0,79 0,79 0,30 0,02 
RESONADOR1.2 0,45 0,45 0,80 0,80 0,80 0,56 0,65 0 
 
Se aprecia un claro cambio en el modelo del segundo ajuste, los valores desde la 
cuarta banda de frecuencia, la de 500Hz. Bajan alrededor de 0,15 para esta banda y la 
de 2000Hz y suben para la de 4000Hz 0,35. Las demás apenas sufren variación. 
AUDIENCIA1.1 0,40 0,44 0,50 0,58 0,60 0,46 0,25 0,02 
AUDIENCIA1.2 0,40 0,44 0,50 0,58 0,48 0,38 0,19 0,00 
 
La principal variación en este caso es a partir de la banda de 1000Hz, sufriendo un 
descenso para el segundo ajuste de alrededor de 0,10 para todas las frecuencias, y la 
de 8000Hz pasa a valer  0.  
MADERA LACADA 
BLANCA1.1 0,15 0,20 0,096 0,08 0,03 0,00 0,00 0,00 
MADERA LACADA 
BLANCA1.2 0,15 0,19 0,050 0,06 0,05 0,00 0,00 0,00 
 
En este material sólo se realiza un pequeño ajuste a frecuencias medias-bajas pero es 
muy pequeño. 
Ya se ha explicado la dificultad de ajustar el EDT, se ha escogido la opción de modificar 
la audiencia y el resonador porque son los materiales que más juego dan a la hora de 
variar los resultados. 
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Para el modelo2: 
En este modelo el principal cambio está en la madera lacada blanca, el resonador y la 
audiencia. 
MADERA LACADA 
BLANCA2.1 0,14 0,13 0,07 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 
MADERA LACADA 
BLANCA2.2 0,20 0,17 0,08 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Se aprecia una subida de  en torno a 0,05 en las dos primeras bandas, y en las 
siguientes dos de 0,01. A partir de la banda de 1000Hz hasta la de 8000Hz se reducen a 
0,00. 
RESONADOR2.1 0,45 0,45 0,80 0,92 0,88 0,73 0,55 0,02 
RESONADOR2.2 0,45 0,45 0,80 0,80 0,80 0,56 0,65 0,00 
 
El resonador presenta una variación de 0,12 en la banda de 500Hz y de 0,13 en la 
banda de 2000Hz. Además de una variación de 0,10 en la banda de 4000Hz, mientras 
que la banda de 8000Hz se reduce a 0. 
AUDIENCIA2.1 0,36 0,44 0,70 0,87 0,90 0,68 0,42 0,02 
AUDIENCIA2.2 0,40 0,44 0,50 0,63 0,70 0,68 0,46 0,00 
 
En el caso de la audiencia se acusa una subida de 0,04 en la banda de 63Hz y a partir 
de la banda de 250Hz hasta la de 2000Hz una reducción de 0,20. La banda de 4000Hz 
se sube 0,04 y la de 8000Hz se queda a 0,00. 
Se puede observar que este nuevo ajuste, tanto para el modelo 1 como para el modelo 
2, implica aumentar la absorción a frecuencias bajas y reducirla notablemente a 
medias y altas. Aun así en las bandas conflictivas como son las de 63Hz y 8000Hz el 
ajuste sigue siendo muy pobre. Esto es debido a los problemas ya comentados con la 
distribución demasiado uniforme a frecuencias bajas, y la absorción del aire elevada a 
altas frecuencias, cuando se simula con Odeon. 
Con este nuevo ajuste se realizan las simulaciones pertinentes. Se observa que ajustar 
el EDT es prácticamente imposible y que una pequeña mejora implica un gran cambio 
en los coeficientes de absorción.  A continuación se comentan los resultados obtenidos 
en la simulación para los diferentes parámetros de análisis. 
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4.4.2 Análisis del EDT. 
 
La siguiente grafica muestra los resultados obtenidos, para los diferentes modelos de 
simulación, en el caso del EDT. Como se puede observar ningún modelo se encentra 
demasiado ajustado, debido a la uniformidad con la que Odeon muestra los resultados 
de la simulación. 
 
Figura4.15. Porcentaje de receptores que no cumplen el JND por bandas de frecuencia, 
parámetro EDT. 
 
Se puede observar que para altas frecuencias es donde más diferencias se consiguen 
con respecto al ajuste anterior, esto es de esperar debido a las dificultades de ajustar 
este parámetro ya mencionadas, sobre todo a bajas frecuencias. Por otro lado se 
observa que, al  igual que sucedía con el T30, parece haber mucha diferencia entre las 
simulaciones de los modelos ajustados previamente y los que llevan los materiales 
cruzados. Así pues el MODELO1_C_E y el MODELO2_S_E presentan un desajuste total 
del parámetro en las frecuencias en las cuales los otros dos modelos (los que se usan 
para el ajuste inicial) presentan un resultado mejor. Además cabe destacar que una 
pequeña variación en el caso del MODELO1_S_E ha implicado un gran cambio en el 
MODELO1_C_E. 
Si se aumenta el JND a 2 y 3, los modelos de partida acusan una mejora en el ajuste, 
pero los otros dos (MODELO1_C_E y MODELO2_S_E) demuestran lo mencionado en el 
punto anterior, el EDT parece estar más ligado al modelo de ajuste y no tanto al 
modelo arquitectónico empleado. Sobre todo a 3JND se ve claramente que el modelo 
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1 y el modelo 2, a pesar de mostrar diferencias en cada modelo  arquitectónico, 
muestran valores similares para cada modelo de ajuste. Si bien esto se observa al 
ampliar el margen de diferencia a 3JND, lo cual se debe a la diferencia en la 
distribución espacial entre Odeon y WinMLS para este parámetro (EDT). 
 
Figura 4.16. Porcentaje de receptores que no cumplen el JND (2 JND) por bandas de 
frecuencia, parámetro EDT. 
 
Figura 4.17. Porcentaje de receptores que no cumplen el JND (3 JND) por bandas de 
frecuencia, parámetro EDT. 
 
A continuación se analizan el resto de parámetros comenzando por el T30, con el 
objeto de concretar el efecto de ajustar el EDT. 
0
20
40
60
80
100
120
63
%
 r
e
ce
p
to
re
s 
 q
u
e
 n
o
 c
u
m
p
le
n
 J
N
D
FRECUENCIA Hz
comparativa entre modelos % de receptores 
que no cumplen 2 JND EDT
MODELO1_C_E
MODELO1_S_E
MODELO2_S_E
MODELO2_C_E
0
20
40
60
80
100
63
%
 r
e
ce
p
to
re
s 
 q
u
e
 n
o
 c
u
m
p
le
n
 J
N
D
FRECUENCIA Hz
comparativa entre modelos % de receptores 
que no cumplen 3 JND EDT
MODELO1_C_E
MODELO1_S_E
MODELO2_S_E
MODELO2_C_E
ANÁLISIS ESPACIAL DEL PROCESO DE AJUSTE ENTRE  
VALORES MEDIDOS Y SIMULADOS DE PARÁMETROS 
 ACÚSTICOS EN RECINTOS.                                                                                                                                                                                                     EDUARDO PARDO ERCILA 
  
49 
 
 
 
4.4.3 Análisis del T30. 
 
Se aprecia una clara diferencia en este parámetro. El ajuste pertinente empeora 
notablemente en todos los casos. Además parece que el desajuste es más acusado en 
aquellas bandas donde el EDT presentaba un mejor ajuste. Resulta lógico, ya que como 
se ha mencionado antes, se deben realizar bruscos cambios en los coeficientes de 
absorción de ciertos materiales con el fin de ajustar el EDT. 
 
Figura 4.18. Porcentaje de receptores que no cumplen el JND  por bandas de frecuencia, 
parámetro T30. 
 
 
Figura 4.19. Comparativa de representación de Odeon para el T30 y el EDT, a la misma 
frecuencia y el mismo ajuste (MODELO1_S_E). 
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Claramente los valores del T30 son muy superiores, a pesar de que el modelo es el 
mismo. En todas las simulaciones se acusa una diferencia, sobre todo en las butacas 
del palco, de casi medido segundo. El EDT siempre presenta una mayor variación en su 
valor a lo largo de la sala que el T30, que es más uniforme. Esto se ajusta a la realidad, 
pero aun así Odeon no es capaz de realizar una correcta representación del EDT. 
 
4.4.4 Análisis del C80. 
 
Este parámetro está muy ligado al ajuste del EDT, en la gráfica que se muestra a 
continuación se puede observar que, para aquellas frecuencias en las que el EDT está 
más ajustado también lo está el C80. 
Figura4.20. Porcentaje de receptores que no cumplen el JND  por bandas de frecuencia, 
parámetro C80. 
4.4.5 Análisis del D50. 
 
En el caso del D50 se acusa algo similar a lo que sucede con el C80.El ajuste mejora al 
mejorar  el del EDT. Como muestra la gráfica. 
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Figura4.21. Porcentaje de receptores que no cumplen el JND  por bandas de frecuencia, 
parámetro D50. 
 
A pesar de que C80 y D50 mejoren, el ajuste del T30 empeora notablemente, por lo que 
parece que el parámetro más representativo  a la hora de ajustar un modelo es el T30. 
Si se consigue un ajuste aceptable del T30 los parámetros de definición y claridad 
presentarán un buen ajuste, y aunque el EDT no esté muy ajustado, no se podrá llegar 
a un ajuste mucho mejor de este último casi con toda probabilidad. Ya que Odeon 
siempre va a mostrar los resultados de manera demasiado uniforme en comparación 
con lo que sucederá en las medidas in situ. 
 
4.5  Análisis de resultados obtenidos al variar los coeficientes de       
difusión. 
 
 En el siguiente apartado se pretende realizar un análisis de la influencia que tiene 
variar los coeficientes de difusión de los materiales en la simulación. Para ello se varía 
el coeficiente de difusión de la pared blanca de madera lacada (la pared del lateral del 
auditorio). Éste inicialmente tiene el valor 0,05 y se va elevando hasta 0,7; desde el  
valor 0,1, con saltos de 0,1 cada vez. Por lo tanto se realizan 7 simulaciones, que 
muestran los siguientes resultados para los parámetros acústicos T30, C80 y D50.  
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Figura 4.22. Comparativa de porcentaje de receptores que no cumplen 1 JND de diferencia 
entre medidas para el T30. 
Se puede observar que, para el  caso del T30, la variación de 0,05 a 0,1 implica un gran 
cambio en la simulación, especialmente a partir de la frecuencia de 250 Hz.  A medida 
que se sube el valor del coeficiente, los porcentajes que no cumplen el criterio van 
aumentando notablemente. Las diferencias son pequeñas a 63 y 125 Hz, pero también 
es en estas frecuencias donde se registra un peor ajuste. Curiosamente las diferencias 
son menores cuando el valor de difusión es de 0,7, en el que incluso hay frecuencias 
como la de 2000 Hz que presentan un valor menor que el de 0,05. 
Como sucedía con el resto de simulaciones el T30 parece ser muy sensible a los cambios 
en los diferentes materiales, si se atiende a los resultados de los parámetros C80 y D50 
se observa que apenas varían y son más constantes pese a los cambios, al igual que 
sucedía al variar los modelos geométricos y los ajustes de absorción en el apartado 
anterior. 
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Figura 4.23. Comparativa de porcentaje de receptores que no cumplen 1 JND de diferencia 
entre medidas para el C80. 
 
 
Figura 4.24. Comparativa de porcentaje de receptores que no cumplen 1 JND de diferencia 
entre medidas para el D50. 
 
Las frecuencias más afectadas por los cambios, aunque no presenten una diferencia 
demasiado grande, son las de 1000, 2000 y 4000Hz. Pese a esto las variaciones no se 
ajustan a la variación del Tiempo de reverberación, que son muy destacables. 
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5. CONCLUSIONES. 
 
Este apartado presenta las diferentes conclusiones que se han sacado de este análisis. 
De cada uno de los apartados se han obtenido unos resultados que han llevado a 
clarificar, por un lado, qué parámetros acústicos son más estables a la hora de realizar 
una simulación con Odeon; y por otro, cuál es la relevancia de dotar a los materiales de 
un coeficiente de difusión u otro. 
 
La primera conclusión que cabe destacar es, que tanto para la frecuencia de 63Hz 
como para la de 8000Hz, el ajuste del Tiempo de reverberación es mucho más pobre 
que para el resto en todos los casos estudiados. No es recomendable fijarse en la 
frecuencia de 63Hz a la hora de ajustar, ya que tal y como Odeon realiza la simulación 
se obtienen unos resultados con una distribución demasiado uniforme con respecto a 
las medidas tomadas en el auditorio. Por lo que se aprecia que a bajas frecuencias 
Odeon no es capaz de proporcionar un  resultado fiable. 
En el caso de la banda de 8000Hz se ve claramente en todos los análisis un desajuste 
casi total en lo que respecta al tiempo de reverberación. Debido a que ésta es una 
frecuencia muy alta y que, la absorción del aire a estos valores de frecuencia cobra 
vital importancia, se acusa un problema en Odeon ya que el software no es capaz de 
representar correctamente el valor del T30, obteniéndose siempre valores inferiores al 
valor real. 
 
Figura 5.1. Comparativa de distribución espacial de los valores del T30 a 63Hz para WinMLS y 
Odeon. 
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Figura 5.2. Comparativa de distribución espacial de los valores del T30 a 8000Hz para WinMLS 
y Odeon. 
 
La segunda conclusión inmediata que se obtiene, es que los resultados de las 
simulaciones  están profundamente ligados al modelo arquitectónico empleado, y 
pequeñas variaciones en las diferentes superficies que lo conforman, provocan 
notables diferencias entre un modelo y otro,  sí se atiende a los resultados en las  
simulaciones. Provocando que un modelo determinado puede estar ajustado para 
unos determinados valores de absorción en sus materiales, pero no si el modelo es 
similar  arquitectónicamente hablando, pero con ligeras variaciones en las medidas de 
sus superficies. Aunque éstas no acusen de manera individual una gran diferencia, el 
cómputo de todas ellas puede hacer que el resultado final sea tremendamente 
diferente. 
Esto se ve claramente cuando se analizan tiempos de reverberación, aunque también 
es apreciable en el resto de parámetros acústicos, como el C80 y el D50. Estando estos 
últimos y el EDT más ligados al modelo de ajuste que al modelo 3D empleado. Se ve 
que los resultados obtenidos para estos parámetros guardan cierta relación con el 
ajuste empleado y no tanto con el modelo de sala que se usa en la simulación. 
 
Otra conclusión que aportan los análisis de las diferentes simulaciones realizadas es 
que el tiempo de reverberación, tanto para el T30  como el EDT, se presentan como los 
parámetros más variables entre modelos de ajuste diferente. 
Fundamentalmente el cambio se aprecia en las bandas de frecuencias superiores a 
125Hz, donde el desajuste llega a rozar el 100% de receptores que no cumplen la 
condición. Se aprecia en la siguiente gráfica. 
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Figura 5.3. Comparativa entre modelos del porcentaje de receptores por bandas de octava que 
no cumplen una diferencia de 1 JND entre el modelo simulado y el medido in situ. 
En la figura se aprecia claramente la variabilidad del T30 dependiendo del modelo 
arquitectónico empleado y lo variable que es el parámetro si se compara con el resto 
de parámetros que se muestran a continuación. 
 
 
Figura 5.4. Porcentaje de receptores que no cumplen JND para la diferencia de las medidas de 
Odeon y las de WinMLS. Parámetro C80. 
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Figura5.5. Porcentaje de receptores que no cumplen el JND por bandas de frecuencia, 
parámetro D50. 
 
 
Por otro lado se encuentra la dificultad de ajustar el EDT. Debido a la uniformidad que 
presentan los resultados de las medidas in situ frente a las proporcionadas por Odeon, 
el ajuste del EDT resulta muy difícil, sobre todo para las frecuencias más bajas, lo que 
lleva a aplicar unas variaciones a los coeficientes de absorción de algunos materiales 
muy bruscos con respecto a los proporcionados por el fabricante. Como consecuencia 
de esto se acusa un brusco cambio en los valores del T30, lo que provoca un desajuste 
de éste obviamente. 
Figura4.15. Porcentaje de receptores que no cumplen el JND por bandas de frecuencia, 
parámetro EDT. 
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Figura 4.18. Porcentaje de receptores que no cumplen el JND  por bandas de frecuencia, 
parámetro T30. 
 
Se observa también que los valores proporcionados por Odeon del C80 y D50 están muy 
ligados al valor del EDT, es decir que cuando el ajuste del EDT mejora, lo hacen los 
otros dos parámetros. Estos tres parámetros están más ligados al modelo de ajuste 
que al modelo arquitectónico empleado en la simulación. En el caso del D50 y C80 el 
ajuste es menos variable con respecto al modelo empleado, aunque acusa diferencias. 
Lo cual es razonable debido a que los dos modelos arquitectónicos son ligeramente 
diferentes. 
 
En el caso del Jlf los resultados se muestran muy similares con independencia del 
modelo de ajuste y del modelo 3D empleados, por lo que se determina que no es un 
parámetro muy fiable en la simulación. Además de no lograrse un ajuste óptimo. 
 
Cabe destacar que el parámetro más variable de todos es el T30, un buen ajuste de este 
parámetro implica un ajuste relativamente bueno del resto de parámetros, salvo del 
EDT debido a la variabilidad de los resultados a lo largo y ancho de la sala. La 
distribución espacial de los resultados es muy variable, sobre todo a bajas frecuencias, 
lo que implica que, la banda de 63Hz no sea una banda muy representativa en una 
simulación en Odeon, al igual que sucede con la banda de 8000Hz debido al problema 
de la absorción del aire; que es muy probable que proporcione resultados mucho más 
bajos que los reales, sobre todo para el T30 
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En cuanto al coeficiente de difusión se puede apreciar que una pequeña variación del 
coeficiente puede variar los resultados de manera notable. Si bien, para el análisis en 
esta sala se modificó una amplia superficie (paredes de madera lacada), se puede 
observar que una diferencia de 0,05 implica un gran cambio en el T30  y que, además 
las variaciones se acentúan a medida que aumenta la frecuencia. Por lo que es 
recomendable tener en cuenta este parámetro y dotar a cada material del coeficiente 
oportuno para conseguir un resultado óptimo. 
 
Figura 4.22. Comparativa de porcentaje de receptores que no cumplen 1 JND de diferencia 
entre medidas para el T30. 
 
 
Como conclusión general se podría apuntar que Odeon es una herramienta que puede 
darnos una idea de los parámetros de la sala, pero no con gran fidelidad. Siempre que 
se vaya a realizar una simulación se deben disponer de un modelo virtual de la misma 
lo más óptimo posible en cuanto a dimensiones, dotar a los materiales con los 
coeficientes de difusión y absorción correctos, y aun así es recomendable no fiarse de 
los resultados de las bandas de frecuencia de 63Hz y 8000Hz. Casi con toda seguridad 
el EDT no presentará unos valores óptimos y el valor del T30 podría cambiar 
notablemente si se aplica una pequeña diferencia al modelo, en sus materiales o en las 
dimensiones. 
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Anexos. 
 
Anexo1.  Hojas de especificaciones. 
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En Odeon se emplea una fuente con un patrón similar al de ésta. (ver CD ANEXO al proyecto). 
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Modelos virtuales de las salas. 
 
Estos modelos también se proporcionan en el CD anexo. 
 
Figura 3.1. Modelo C_E. 
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Figura 3.2. Modelo S_E. 
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Anexo2.  Herramienta de comparación. 
 
Código de la herramienta en MATLAB. 
 
function 
[Dat,param2,paraml,ajustada,Dat2,param3,ajust,ajuste,X1,X2,dif,ob,matr
iz,matrizw,matrizo,matrizd,matrizop,matrizmues,contrep,contrep2,difhis
t,obhist] = Herramienta( param,f ) 
%UNTITLED Summary of this function goes here 
%   Detailed explanation goes here 
c=375; 
cont=0; 
cont2=0; 
 Dat2(1:c)=0;  
 [Dat,text]=xlsread('medidasfuente3modelo2_c_e.xlsx'); %datos de odeon 
 [param2,text]=xlsread('winmls.xlsx');  %datos de winmls 
 [paraml,text]=xlsread('lf.xls'); 
 [ajustada,text]=xlsread('medidasfuente3modelo1_s_e.xlsx'); 
  for i=1:c    %sacar para metro deseado en winmls y odeon y agruparlo 
      for j=2:9 
     if param==1; 
      jnd=0.05; 
      Dat2(i,j)=Dat((3+((42*(i-1))-(i-1))),j); 
     param3(i,j)=param2((5+((21*(i-1))-(i-1))),j); 
     ajust(i,j)=ajustada((3+((42*(i-1))-(i-1))),j); 
       
     end  
 if param==2 
     jnd=0.05; 
     Dat2(i,j)=Dat((8+((42*(i-1))-(i-1))),j); 
    param3(i,j)=param2((6+((21*(i-1))-(i-1))),j); 
     ajust(i,j)=ajustada((8+((42*(i-1))-(i-1))),j); 
 end 
 if param==3; 
     jnd=1; 
     Dat2(i,j)=Dat((16+((42*(i-1))-(i-1))),j); 
     param3(i,j)=param2((12+((21*(i-1))-(i-1))),j); 
       ajust(i,j)=ajustada((16+((42*(i-1))-(i-1))),j); 
 end 
  
 if param==4; 
     jnd=0.5; 
     Dat2(i,j)=100*Dat((13+((42*(i-1))-(i-1))),j); 
     param3(i,j)=param2((13+((21*(i-1))-(i-1))),j); 
      
       ajust(i,j)=100*ajustada((13+((42*(i-1))-(i-1))),j); 
 end 
 if param==5; 
     jnd=0.05; 
      Dat2(i,j)=Dat((20+((42*(i-1))-(i-1))),j); 
      param3(i,j)=paraml((7+((10*(i-1))-(i-1))),j); 
        ajust(i,j)=ajustada((20+((42*(i-1))-(i-1))),j); 
 end 
  
 if param==6; 
     jnd=1; 
      Dat2(i,j)=Dat((12+((42*(i-1))-(i-1))),j); 
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     param3(i,j)=param2((14+((21*(i-1))-(i-1))),j); 
       ajust(i,j)=ajustada((12+((42*(i-1))-(i-1))),j); 
 end 
 if param==7; 
     jnd=0.05; 
      Dat2(i,j)=Dat((8+((42*(i-1))-(i-1))),j); 
     param3(i,j)=param2((6+((21*(i-1))-(i-1))),j); 
     ajust(i,j)=ajustada((8+((42*(i-1))-(i-1))),j); 
 end 
      end 
  end 
  for i=1:c 
       for j=f 
            ajuste(i,1)=ajust(i,j);%extraccion de odeon maximo ajuste 
       end 
   end 
 if param==7 
 for i=1:c 
      for j=5:6 
      X1(i,j)=param3(i,j); %extraccion del parametro a al frecuencia  
en winmls 
      end   
      X1(i,1)=((X1(i,5)+X1(i,6))/2); 
  end 
   for i=1:c 
      for j=5:6 
       ajuste(i,1)=((ajust(i,5)+ajust(i,6))/2); 
      end 
       
   end 
   for i=1:c 
      for j=5:6 
      X2(i,j)=Dat2(i,j); %extraccion de odeon 
      end 
       X2(i,1)=((X2(i,5)+X2(i,6))/2); 
   end 
 else 
  for i=1:c 
      for j=f 
      X1(i,1)=param3(i,j); %extraccion del parametro a al frecuencia  
en winmls 
      end                       
  end 
   for i=1:c 
      for j=f 
      X2(i,1)=Dat2(i,j); %extraccion de odeon 
     
      end 
   end 
   
 end 
  
  for i=1:375 
          for j=1 
      dif(i,j)=((X1(i,1)-X2(i,1))); 
      if param==3||param==6 
      difhist(i,j)=(X1(i,1)-X2(i,1)); 
      elseif param==4 
      difhist(i,j)=(X1(i,1)-X2(i,1));  
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      else  
      difhist(i,j)=(X1(i,1)-X2(i,1))/0.05;  
      end         %diferencia entre valores 
          end 
           
  end 
   
   for i=1:375 
          for j=1 
              ob(i,j)=(X1(i,j)-ajuste(i,j)); 
               if param==3||param==6 
               obhist(i,j)=(X1(i,1)-ajuste(i,1)); 
                
               elseif   param==4 
               obhist(i,j)=(X1(i,1)-ajuste(i,1));  
      
               else 
               obhist(i,j)=(X1(i,1)-ajuste(i,1))/0.05;  
               end  
          end                      %jnd optimo  
           
  end 
  
     
    for  i=1                %matriz espacial 
        for j=1:7 
            matriz(i,j)=j; 
        end 
         
    end 
     
    for i=1 
        for j=8:9 
             matriz(i,j)=0; 
        end 
    end 
     
    for i=1 
        for j=10:17 
             matriz(i,j)=j-2; 
        end 
    end 
     
    for i=1 
        for j=18:19 
             matriz(i,j)=0; 
        end 
    end  
      for i=1 
        for j=20:26 
             matriz(i,j)=j-4; 
        end 
      end 
      for  i=2 
        for j=1:7 
            matriz(i,j)=45-j; 
        end 
         
       end 
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    for i=2 
        for j=8:9 
             matriz(i,j)=0; 
        end 
    end 
     
    for i=2 
        for j=10:17 
             matriz(i,j)=47-j; 
        end 
    end 
     
    for i=2 
        for j=18:19 
             matriz(i,j)=0; 
        end 
    end  
      for i=2 
        for j=20:26 
             matriz(i,j)=49-j; 
        end 
      end  
       
         for  i=3 
        for j=1:7 
            matriz(i,j)=44+j; 
        end 
         
    end 
     
    for i=3 
        for j=8:9 
             matriz(i,j)=0; 
        end 
    end 
     
    for i=3 
        for j=10:17 
             matriz(i,j)=42+j; 
        end 
    end 
     
    for i=3 
        for j=18:19 
             matriz(i,j)=0; 
        end 
    end  
      for i=3 
        for j=20:26 
             matriz(i,j)=40+j; 
        end 
      end 
     for  i=4 
        for j=1:4 
            matriz(i,j)=0; 
        end 
         
    end 
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    for i=4 
        for j=5:7 
             matriz(i,j)=85-j; 
        end 
    end 
     
    for i=4 
        for j=8:9 
             matriz(i,j)=0; 
        end 
    end 
     
    for i=4 
        for j=10:17 
             matriz(i,j)=87-j; 
        end 
    end  
      for i=4 
        for j=18:19 
             matriz(i,j)=0; 
        end 
      end 
      for i=4 
        for j=20:22 
             matriz(i,j)=89-j; 
        end 
      end 
      for i=4 
        for j=23:26 
             matriz(i,j)=0; 
        end 
      end 
   for  i=5 
        for j=1:4 
            matriz(i,j)=0; 
        end 
         
    end 
     
    for i=5 
        for j=5:7 
             matriz(i,j)=76+j; 
        end 
    end 
     
    for i=5 
        for j=8:9 
             matriz(i,j)=0; 
        end 
    end 
     
    for i=5 
        for j=10:17 
             matriz(i,j)=74+j; 
        end 
    end  
      for i=5 
        for j=18:19 
             matriz(i,j)=0; 
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        end 
      end 
      for i=5 
        for j=20:22 
             matriz(i,j)=72+j; 
        end 
      end 
      for i=5 
        for j=23:26 
             matriz(i,j)=0; 
        end 
      end 
      for i=6 
        for j=1:9 
             matriz(i,j)=0; 
        end 
      end 
      for i=6 
        for j=10:17 
             matriz(i,j)=112-j; 
        end 
      end 
      for i=6 
        for j=18:26 
             matriz(i,j)=0; 
        end 
      end 
       
      for i=7:10 
        for j=1:26 
             matriz(i,j)=0; 
        end 
      end 
       
      for i=11:23 
          for j=1:3 
            matriz(i,j)=0; 
          end 
      end 
       
       for i=11:23 
          for j=25:26 
            matriz(i,j)=0; 
          end 
       end 
      for i=11:2:23 
          cont=cont+1; 
          for j=4:24 
               matriz(i,j)=(99+j)+(42*(cont-1)); 
          end 
      end 
       for i=12:2:22 
           cont2=cont2+1; 
          for j=4:24 
               matriz(i,j)=(148-j)+(42*(cont2-1)); 
          end 
       end 
     contm=0;   
    for i=1:23 
        for j=1:26 
            if matriz(i,j)~=0 
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                valorM=matriz(i,j); 
                matrizw(i,j)=X1(valorM,1); 
            end 
        end 
    end 
    contm1=0; 
     for i=1:23 
        for j=1:26 
            if matriz(i,j)~=0 
                contm1=contm1+1; 
                valorM2=matriz(i,j); 
                matrizo(i,j)=X2(valorM2,1); 
            end 
        end 
     end 
     contm2=0; 
    for i=1:23 %diferencia en jnd 
        for j=1:26 
            if matriz(i,j)~=0 
                contm2=contm2+1; 
                if param==3 
                valorM3=matriz(i,j); 
                matrizd(i,j)=dif(valorM3,1); 
                 
                elseif param==6 
                valorM3=matriz(i,j); 
                matrizd(i,j)=dif(valorM3,1); 
                elseif param==4 
                valorM3=matriz(i,j); 
                matrizd(i,j)=dif(valorM3,1)/5; 
                
                else 
                    
                valorM3=matriz(i,j); 
                matrizd(i,j)=dif(valorM3,1)/0.05; 
                end 
                 
            end 
        end 
    end 
     contm3=0; 
    for i=1:23 
        for j=1:26 
            if matriz(i,j)~=0 
                contm3=contm3+1; 
                if param==3 
                  valorM4=matriz(i,j); 
                  matrizop(i,j)=ob(valorM4,1); 
                elseif param==6 
                 valorM4=matriz(i,j); 
                 matrizop(i,j)=ob(valorM4,1); 
                elseif param==4 
                valorM4=matriz(i,j); 
                matrizop(i,j)=obhist(valorM4,1)/5; 
                else 
                valorM4=matriz(i,j); 
                matrizop(i,j)=obhist(valorM4,1); 
                end 
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            end 
        end 
    end 
     
     for i=1:23 
        for j=1:26 
            if matriz(i,j)~=0 
                matrizmues(i,j)=1; 
            end 
        end 
    end 
 if param==3||param==6 
    contr=0; 
    contr2=0; 
    for i=1:23 
        for j=1:26 
            if matrizd(i,j)>1||matrizd(i,j)<-1 
                contr=contr+1; 
               % matrizre(i,j)=matriz(i,j); 
                
            end 
        end 
    end 
      for i=1:23 
        for j=1:26 
            if matrizop(i,j)>1||matrizop(i,j)<-1 
                contr2=contr2+1; 
                
                
            end 
        end 
     end 
 end 
 if param==4 
            contr=0; 
            contr2=0; 
    for i=1:23 
        for j=1:26 
            if matrizd(i,j)>1||matrizd(i,j)<-1 
                contr=contr+1; 
               % matrizre(i,j)=matriz(i,j); 
                
            end 
        end 
    end 
      for i=1:23 
        for j=1:26 
            if matrizop(i,j)>1||matrizop(i,j)<-1 
                contr2=contr2+1; 
                
                
            end 
        end 
     end 
   
        
    else 
    contr=0; 
    contr2=0; 
    for i=1:23 
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        for j=1:26 
            if matrizd(i,j)>1|| matrizd(i,j)<-1 
                contr=contr+1; 
              %  matrizre(i,j)=matriz(i,j); 
                
            end 
        end 
    end 
      for i=1:23 
        for j=1:26 
            if matrizop(i,j)>1||matrizop(i,j)<-1 
                contr2=contr2+1; 
                
                
            end 
        end 
     end 
 end 
         
    contrep=contr*100/375; 
    contrep2=contr2*100/375; 
    
  
%   
%    hist1=-3:0.5:3; 
%    hist1c=histc(difhist,hist1)/375*100; 
%    histelem=cumsum(hist1c); 
%     
%    figure(1) 
%    bar(hist1,histelem) 
%     
%    hist2=-3:0.5:3; 
%    hist2c=histc(obhist,hist2)/375*100; 
%    histelem2=cumsum(hist2c); 
%     
%    figure(2) 
%    bar(hist2,histelem2) 
%     
%    hist3=0.5:0.1:3; 
%    hist3c=histc(X1,hist3)/375*100; 
%    histelem3=cumsum(hist3c); 
%     
%    figure(3) 
%    bar(hist3,histelem3) 
%     
%    hist4=0.5:0.1:3; 
%    hist4c=histc(X2,hist4)/375*100; 
%    histelem4=cumsum(hist4c); 
%     
%    figure(4) 
%    bar(hist4,histelem3) 
%   
% %     hist(obhist) 
%    % matriz de ajuste 
% %  if param==1   
% %      param11=string('edt'); 
% % elseif param==2  
% %      param11=string('T30'); 
% %     
% %  elseif  param==3 
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% %      param11=string('C80'); 
% %    
% % elseif param==4 
% %      param11=string('D50'); 
% % elseif param==5 
% %     param11=string('Lf'); 
% %  elseif param==6 
% %       param11=string('G'); 
% %  elseif param==7 
% %       param11=string('T30mid');    
% % end 
% %  
% %   if f==2 
% %     frec=string('63Hz'); 
% % elseif f==3  
% %      frec=string('125Hz'); 
% %     
% %  elseif  f==4 
% %      frec=string('250Hz'); 
% %    
% % elseif f==5 
% %      frec=string('500Hz'); 
% % elseif f==6 
% %     frec=string('1000Hz'); 
% %  elseif f==7 
% %       frec=string('2000Hz'); 
% %  elseif f==8 
% %       frec=string('4000Hz');    
% %  elseif f==9 
% %       frec=string('8000Hz');  
% %   end  
% %  
% %   figure(1) 
% %   imagesc(matrizw,[min(min(param3)) max(max(param3))]) 
% %   alpha(matrizmues) 
% % %   title('[Parameter: ',param11,']  [Freq.: ', frec, ']'); 
% %    title(['Datos WINMLS','  ','Parameter:',num2str(param11),'  
','frec:',num2str(frec)]); 
% %    colorbar 
% %    
% %  
% %  
% %  
% %    figure(2) 
% %    imagesc(matrizo,[min(min(param3)) max(max(param3))]) 
% %    alpha(matrizmues) 
% %    title(['Datos ODEON','  ','Parameter:',num2str(param11),'  
','frec:',num2str(frec)]); 
% %    colorbar 
% %    figure(3) 
% %   
% %   imagesc(matrizd,[min(min(matrizd)) max(max(matrizd))]) 
% %   alpha(matrizmues) 
%   title(['Diferencia jnd','  ','Parameter:',num2str(param11),'  
','frec:',num2str(frec)]); 
%    colorbar 
%    figure(4) 
%   imagesc(matrizop,[min(min(matrizd)) max(max(matrizd))]) 
%   title(['Diferencia óptima jnd','  
','Parameter:',num2str(param11),'  ','frec:',num2str(frec)]); 
%   alpha(matrizmues) 
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%    colorbar 
  
end 
  
 
 
Código de Simulink para interfad gráfica. 
 
function varargout = grid_calculator_tool(varargin) 
% GRID_CALCULATOR_TOOL M-file for grid_calculator_tool.fig 
%      GRID_CALCULATOR_TOOL, by itself, creates a new 
GRID_CALCULATOR_TOOL or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = GRID_CALCULATOR_TOOL returns the handle to a new 
GRID_CALCULATOR_TOOL or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      GRID_CALCULATOR_TOOL('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) 
calls the local 
%      function named CALLBACK in GRID_CALCULATOR_TOOL.M with the 
given input arguments. 
% 
%      GRID_CALCULATOR_TOOL('Property','Value',...) creates a new 
GRID_CALCULATOR_TOOL or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 
pairs are 
%      applied to the GUI before grid_calculator_tool_OpeningFcn gets 
called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 
application 
%      stop.  All inputs are passed to grid_calculator_tool_OpeningFcn 
via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 
only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
  
% Edit the above text to modify the response to help 
grid_calculator_tool 
  
% Last Modified by GUIDE v2.5 13-Dec-2012 18:21:40 
  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @grid_calculator_tool_OpeningFcn, 
... 
                   'gui_OutputFcn',  @grid_calculator_tool_OutputFcn, 
... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
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end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
  
  
% --- Executes just before grid_calculator_tool is made visible. 
function grid_calculator_tool_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 
varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to grid_calculator_tool (see 
VARARGIN) 
  
% Choose default command line output for grid_calculator_tool 
handles.output = hObject; 
handles.grafica=[]; 
    % Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
  
% UIWAIT makes grid_calculator_tool wait for user response (see 
UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
  
  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = grid_calculator_tool_OutputFcn(hObject, 
eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
  
  
% --- Executes on selection change in listbox1. 
function listbox1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to listbox1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns listbox1 
contents as cell array 
 %contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from listbox1 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function listbox1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to listbox1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: listbox controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
% --- Executes on selection change in listbox2. 
function listbox2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to listbox2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns listbox2 
contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 
listbox2 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function listbox2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to listbox2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: listbox controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 
as a double 
Val=get(hObject,'string'); 
NewVal=str2double(Val); 
handles.edit1=NewVal; 
guidata(hObject,handles); 
  
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
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% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
     
   
end 
  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
frec=get(handles.listbox2,'Value'); 
paramx=get(handles.listbox1,'Value'); 
switch frec 
    case 1 
         f=2; 
      
    case 2 
         f=3; 
    case 3 
         f=4; 
    case 4 
         f=5; 
    case 5 
         f=6; 
    case 6 
         f=7; 
    case 7 
         f=8; 
    case 8 
         f=9; 
        otherwise 
           f= Nan; 
end 
switch paramx 
    case 1 
        param=1; 
    case 2 
        param=2; 
    case 3 
        param=7; 
    case 4 
        param=3; 
    case 5 
         param=4; 
    case 6 
        param=6; 
    case 7 
        param=5; 
   
        otherwise 
            param= Nan; 
end 
  
  
[Dat,Dat2,param2,paraml,ajustada,param3,ajust,ajuste,X1,X2,dif,ob,matr
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iz,matrizw,matrizo,matrizdif,matrizob,matrizmues,contrep,contrep2,difh
ist,obhist]= Herramienta( param,f); 
  
 set(handles.text5,'string',contrep); 
 set(handles.text8,'string',contrep2); 
grafica1=get(handles.axes3); 
grafica2=get(handles.axes4);  
grafica3=get(handles.axes5); 
grafica4=get(handles.axes6); 
if param==1   
     param11=string('edt'); 
elseif param==2  
     param11=string('T30'); 
    
 elseif  param==3 
     param11=string('C80'); 
   
elseif param==4 
     param11=string('D50'); 
elseif param==5 
    param11=string('Lf'); 
 elseif param==6 
      param11=string('G'); 
 elseif param==7 
      param11=string('T30mid');    
end 
  
if  f==2 
    frec=string('63Hz'); 
elseif f==3  
     frec=string('125Hz'); 
    
 elseif  f==4 
     frec=string('250Hz'); 
   
elseif f==5 
     frec=string('500Hz'); 
elseif f==6 
    frec=string('1000Hz'); 
elseif f==7 
      frec=string('2000Hz'); 
elseif f==8 
      frec=string('4000Hz');    
elseif f==9 
      frec=string('8000Hz');  
end  
  
  
  
 axes(handles.axes3)  
  
  imagesc(matrizw,[min(min(param3)) max(max(param3))])  
  alpha(matrizmues) 
  title(['Datos WINMLS','  ','Parameter:',num2str(param11),'  
','frec:',num2str(frec)]);  
  colorbar 
%    title('[Parameter: ',param11,']  [Freq.: ', frec, ']'); 
    
 set(handles.axes3) 
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  axes(handles.axes4) 
   
   imagesc(matrizo,[min(min(param3)) max(max(param3))]) 
   alpha(matrizmues) 
   title(['Datos ODEON','  ','Parameter:',num2str(param11),'  
','frec:',num2str(frec)]); 
   colorbar 
    
set(handles.axes4)   
  
axes(handles.axes5) 
  imagesc(matrizdif,[-3,3]); 
  alpha(matrizmues) 
  title(['Diferencia jnd','  ','Parameter:',num2str(param11),'  
','frec:',num2str(frec)]); 
  colorbar 
 set(handles.axes5)  
   
  
 axes(handles.axes6) 
  imagesc(matrizob,[-3,3]) 
  title(['Diferencia óptima jnd','  ','Parameter:',num2str(param11),'  
','frec:',num2str(frec)]); 
  alpha(matrizmues) 
  colorbar 
  set(handles.axes6) 
  
  
  
  
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 
as a double 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
frec=get(handles.listbox2,'Value'); 
paramx=get(handles.listbox1,'Value'); 
switch frec 
    case 1 
         f=2; 
      
    case 2 
         f=3; 
    case 3 
         f=4; 
    case 4 
         f=5; 
    case 5 
         f=6; 
    case 6 
         f=7; 
    case 7 
         f=8; 
    case 8 
         f=9; 
        otherwise 
           f= Nan; 
end 
switch paramx 
    case 1 
        param=1; 
    case 2 
        param=2; 
    case 3 
        param=7; 
    case 4 
        param=3; 
    case 5 
         param=4; 
    case 6 
        param=6; 
    case 7 
        param=5; 
   
        otherwise 
            param= Nan; 
end 
  
  
[Dat,Dat2,param2,paraml,ajustada,param3,ajust,ajuste,X1,X2,dif,ob,matr
iz,matrizw,matrizo,matrizdif,matrizob,matrizmues,contrep,contrep2,difh
ist,obhist]= Herramienta( param,f); 
  
 set(handles.text5,'string',contrep); 
 set(handles.text8,'string',contrep2); 
  
if param==1   
     param11=string('edt'); 
elseif param==2  
     param11=string('T30'); 
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 elseif  param==3 
     param11=string('C80'); 
   
elseif param==4 
     param11=string('D50'); 
elseif param==5 
    param11=string('Lf'); 
 elseif param==6 
      param11=string('G'); 
 elseif param==7 
      param11=string('T30mid');    
end 
  
if  f==2 
    frec=string('63Hz'); 
elseif f==3  
     frec=string('125Hz'); 
    
 elseif  f==4 
     frec=string('250Hz'); 
   
elseif f==5 
     frec=string('500Hz'); 
elseif f==6 
    frec=string('1000Hz'); 
elseif f==7 
      frec=string('2000Hz'); 
elseif f==8 
      frec=string('4000Hz');    
elseif f==9 
      frec=string('8000Hz');  
end  
  
  
   
   hist1=-3:0.5:3; 
   hist1c=histc(difhist,hist1)/375*100; 
   histelem=cumsum(hist1c); 
  figure(1)  
  subplot(2,2,3) 
  title('Medidas WinMLS') 
  bar(hist1,histelem) 
    
   
   
   hist2=-3:0.5:3; 
   hist2c=histc(obhist,hist2)/375*100; 
   histelem2=cumsum(hist2c); 
    
   subplot(2,2,4)  
   title('medidas Odeon') 
   bar(hist2,histelem2) 
  
    
  
   hist3=0:0.1:3; 
   hist3c=histc(X1,hist3)/375*100; 
   histelem3=cumsum(hist3c); 
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   subplot(2,2,1) 
   title('Diferencia en JND') 
   bar(hist3,histelem3) 
    
    
  
   hist4=0:0.1:3; 
   hist4c=histc(X2,hist4)/375*100; 
   histelem4=cumsum(hist4c); 
    
   subplot(2,2,2) 
   title('diferencia óptima en JND') 
   bar(hist4,histelem4) 
   % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
 
Interfaz de la Herramienta. 
 
 
Figura 3.8. Interfaz de Herramienta Grid_calculator_tool. 
 
El modo de empleo de esta herramienta se encuentra explicado con detalle en el 
punto 3 de la presente memoria.  
En el CD ANEXO se muestran los modelos de archivos .xlsx que son necesarios para su 
correcto funcionamiento, en el directorio herramienta. Junto  estos está alojado el 
archivo de matlab con dicha herramienta. 
 
ANÁLISIS ESPACIAL DEL PROCESO DE AJUSTE ENTRE  
VALORES MEDIDOS Y SIMULADOS DE PARÁMETROS 
 ACÚSTICOS EN RECINTOS.                                                                                                                                                                                                     EDUARDO PARDO ERCILA 
  
91 
 
Anexo3. Gráficos de receptores para los ajustes iniciales y 
basados en el EDT. 
 
Ajustes iniciales (basados en el T30). 
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Receptores que no cumplen el JND para ajuste del EDT. 
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